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요   약

IEC/뇌보호표준기술위원회TC81,「ESE피뢰침은 기존의 피뢰침에 비해 두드러진 유

뢰 효율이 나타난다는 충분한 이론적인 해석결과나 실질적인 현장데이터가 없다」

 IEC/TC81은ESE기술에 대한 표준부결.

NIST/표준화 평의회는 NFPA 781안건을 부결. 

선진 국가의 ESE피뢰침의 효용성에 대한 논쟁이 종료.

DAS에 대한 각국의 반응도 ESE와 유사.

특히 건축물의 높이가 300m이하인 경우 DAS에 의한 낙뢰발생빈도를 저감한 효과 

전혀 없다 발표.

소결:  경제적인 측면을 고려할 때 일반 피뢰침의 추가 보완적인 설치권고.


